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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää miten 70-luvulla tehty ilmanvaihtojärjestelmä 
saadaan modernisoitua nykyaikaiseksi energiatehokkaaksi ratkaisuksi. Työssä esitetään 
neljä eri ratkaisumallia, joita vertailemalla valitaan tehokkain ratkaisu pääasiassa ener-
giatehokkuuden parantamisen kannalta. Pilottikohteena käytetään Tampereen seurakun-
tayhtymän Peltolammin seurakuntakeskusta.  
 
Peltolammin seurakuntakeskus on rakennettu 70-luvun alussa, jolloin ei yleisesti ottaen 
vielä investoitu ilmanvaihdon lämmöntalteenottojärjestelmiin. Rakennuksessa on erilli-
set tuloilmakoneet ja poistopuhaltimet. Poistopuhaltimet on ryhmitelty tuloilmakonei-
den palvelualueiden ja käyttöaikojen perusteella. Lisäksi rakennuksessa on yksi pieni 
yleispoistopuhallin ja kaksi takkaimuria. 
 
Jotta ratkaisuja voidaan selkeästi vertailla ja niiden hyötyjä saadaan paremmin tuotua 
esille, verrataan niitä tavalliseen peruskorjaukseen, jossa on vain vähän energiatehok-
kuutta parantavia tekijöitä. Ratkaisumalleiksi valittiin neljä toteutuskelpoista vaihtoeh-
toa: peruskorjaus, nestekiertoinen LTO-järjestelmä, regeneratiivinen LTO-järjestelmä 
sekä uutta tekniikkaa edustavaa Economizer - järjestelmä, joka yhdistää nestekiertoisen 
LTO-järjestelmän ja lämpöpumpputekniikan. 
 
Ratkaisuille laskettiin myös kustannusarviot ja takaisinmaksuajat. Lyhin takaisinmaksu-
aika ja sen pohjalta suurimmat taloudelliset säästöt toi pyörivällä LTO-järjestelmällä 
varustettu ratkaisu. Tämä ratkaisu oli myös energiatehokkain malli tässä työssä käsitel-
tyyn rakennukseen. 
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The main objective of this thesis was to explore how an old air handling system can be 
modernized into an energy efficient solution. This thesis presents four different solu-
tions, which are compared mostly by their energy efficiency and the best solution is 
chosen on that basis. The parish centre of Peltolammi works as a pilot project for the 
task. 
 
The parish centre of Peltolammi is built in the early 70’s. Heat recovery in air handling 
systems was very rare at that time and the parish centre is not an exception. The build-
ing is equipped with separate supply air units and exhaust fans. The fans are grouped 
based on the supply air units service areas and operating times. There is also one general 
exhaust fan and two fireplace extractor fans in the building. 
 
To be able to distinctly compare the solutions and adduce their benefits, it is necessary 
to perform a basic solution with only minor improvements in energy efficiency, so it 
can be used as a point of reference to the other solutions. The presented solutions are 
renovation, liquid-coupled heat recovery system, regenerative heat recovery system and 
the Economizer - system, which combines liquid-coupled heat recovery system and heat 
pump technology. 
 
Cost estimate and reimbursement time were calculated to each solution. The shortest 
reimbursement time and therefore the biggest economical gains in the future were 
achieved by the solution with regenerative heat recovery system. It was also the most 
energy efficient solution for the pilot project. 
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Ilmanvuotoluku n50 Rakennuksen ilmanvuotoluku 50 Pa:n paine-erolla, 1/h 





Lämmitystarveluku Rakennusten lämmitysenergian tarve lämmityskaudella, Kd 
Lämpötilasuhde Mitattu lämpötilasuhde testaustilanteessa, jossa tulo- ja pois-
toilman massavirrat ovat yhtä suuret 
Lämpökerroin Lämpöpumpun lämmöntuotto suhteessa kompressorin säh-
köiseen käyttötehoon 
Ominaislämpökapasiteetti Materiaaliin sitoutuvan lämpöenergian määrä lämpötilaeroa 





Työn tarkoituksena on selvittää miten Peltolammin seurakuntakeskuksen ilmanvaihto-
järjestelmä saadaan modernisoitua nykyaikaiseksi energiatehokkaaksi ratkaisuksi. Työs-
sä esitetään erilaisia vaihtoehtoja modernisoinnille, joista energiatehokkuuksia vertaile-
malla valitaan otollisin malli. Tarkoituksena on myös selvittää ratkaisumallien inves-
tointikustannukset ja laskea niiden taloudellinen kannattavuus. 
 
Kohteena on peltolammin seurakuntakeskus. Rakennus on rakennettu 70-luvun alussa ja 
ilmanvaihto on toteutettu erillisillä tuloilmakoneilla sekä poistopuhaltimilla. Järjestel-
mässä ei ole lainkaan lämmöntalteenottoa, joka tarkoittaa että energiaa menee hukkaan 
hyvin merkittävä määrä. Vielä 70-luvulla tähän ei kiinnitetty suurta huomiota, mutta 
nykyään tiukentuneet määräykset energian säästöstä ohjaavat suuntaan, jossa lämmön-
talteenotto on välttämätön. Tästä johtuen lämmöntalteenottojärjestelmä tulee mitä to-
dennäköisemmin olemaan osa valittavaa ratkaisumallia. 
 
Energiatehokkuuden lisäksi tarkastellaan myös rakennuksen sisäilmaolosuhteita. Nyky-
ään ihmiset viettävät yhä enemmän aikaa sisätiloissa. Rakennusten homevauriot ovat 
myös merkittävästi lisääntyneet. Tästä johtuen on alettu kiinnittämään enemmän huo-
miota sisäilman laatuun. Ilmanvaihtojärjestelmän modernisoinnilla saavutetaan merkit-
täviä parannuksia sisäilman laadussa. Tutkimusten mukaan sisäilman laatua parantamal-
la lisätään työtehokkuutta, tilojen viihtyvyyttä sekä rakennuksen elinkaari pitenee, kun 









Energiatehokkuus on keskeinen asia nykypäivän rakentamisessa sekä rakennusten käy-
tössä. Rakentaminen sekä käytössä olevat rakennukset kuluttavat noin 40 % valtakun-
nassa tuotetusta energiasta (Tekes, 2011). Tämä on suuri määrä, jota on pyrittävä sel-
västi pienentämään. Tilastolliset tutkimukset energiankulutuksesta ja tutkimukset ilmas-
ton lämpenemisestä ovat saaneet poliitikot asettamaan uusia vaatimuksia rakentamisen 
energiatehokkuuteen, mm. tiukentamalla rakentamismääräyksiä, solmimalla yhteisiä 
kansainvälisiä sopimuksia päästöjen vähentämisestä ja energiatehokkuuden parantami-
sesta. 
 
Energiatehokkuus käsitteenä tarkoittaa energiankäytön hyötysuhdetta. Rakennuksen 
tapauksessa energiatehokkuus määritellään käytännössä suoraan energiankulutuksella. 
Toisin sanoen jos rakennuksen tarpeet tyydytetään tavanomaista pienemmällä energia-
määrällä tai saadaan toteutettua tavanomaista enemmän toimintoja samalla energiamää-
rällä, rakennus luokitellaan energiatehokkaaksi. Laajemmin tarkasteltuna energiatehok-
kuus käsittää myös materiaaleihin ja rakentamiseen käytetyn energian. Tällöin puhutaan 
rakentamisen energiatehokkuudesta. (Helsingin kaupunki, rakennusvalvontavirasto, 
2012) 
 
Teoreettinen tapa ilmaista rakennuksen energiatehokkuutta on energiaselvityksen yh-
teydessä lasketut ET-luku sekä E-luku. ET-luku eli energiatehokkuusluku tarkoittaa 
rakennuksen energiankulutusta vuodessa lämmitettyä bruttoalaa kohden 
(kWh/brm
2
/vuosi). Tämän perusteella ilmoitetaan rakennuksen energiatehokkuusluokka 
asteikolla A-G, jossa A ilmoittaa pienimmän luokan kulutusta ja G suurimman. (Kuva 
1) E-luku puolestaan ilmaisee energiamuotojen kertoimilla painotettua ostoenergian 
kulutusta vuodessa lämmitettyä nettoalaa kohden (kWh/m
2
) (D3 Suomen rakentamis-








KUVA 1. Esimerkki rakennuksen ET-luokista (sähköala.fi, 2007) 
 
 
2.2 Kehitys 70-luvulta alkaen 
 
Energian tuotantomenetelmät sekä käyttölaitteet ovat muuttuneet merkittävästi vuosien 
varrella, jolla on suuri merkitys rakennusten energiatehokkuuteen. Rakennustekniikka 
on kehittynyt ja muuttunut miltei joka vuosikymmenellä edelliseen verrattuna. Raken-
tamismääräykset ovat tiukentuneet huomattavasti 40:ssä vuodessa, joka on osaltaan vai-
kuttanut rakennustekniikan kehitykseen. Myös erilaiset ajatusmallit eri vuosikymmenil-
lä ovat vaikuttaneet rakennustekniikkaan ja energiankäyttöön. 
 
 






Suomessa oli suuri uudisrakentamisen kausi 1970-luvulla, varsinkin asuinrakennuskan-
nassa 1970-luku oli vilkkain vuosikymmen (kts. Liite 1). Rakenteiden U-arvo (W/m
2
K), 
eli lämmönläpäisykerroin, parantui huomattavasti 70-luvun lopulla uusien rakentamis-
määräysten myötä (Kuva 2). Tästä johtuen rakennuksien eristemäärää kasvatettiin huo-
mattavasti vuonna 1962 tulleesta rakennusten lämmöneristystä koskevasta normista 
(korjaustieto.fi, 2011). Tämä luonnollisesti pienensi rakennusten lämpöhäviöitä, joka 
paransi energiatehokkuutta. Toisaalta ilmanvaihtoa ei valitettavasti parannettu yhtä 
merkittävästi kuin eristämistä, jonka seurauksena tänä päivänä korjataan paljon 70-
luvulla rakennettuja rakennuksia homevaurioiden takia. (Terveysilma) Tyypillinen il-
manvaihtojärjestelmä oli koneellinen poisto ja raitisilmanotto joko venttiileillä tai ra-
kenteiden vuotokohdista (Kuva 3). Ilmanvaihdon energiatehokkuuden kannalta tämä on 
huono vaihtoehto, lämpöä ajetaan paljon hukkaan. 
 
 








Energiatehokkuuden parantamiseen vaikutti vuoden 1973 öljykriisi, joka nosti energian 
hintaa merkittävästi. Tästä seurasi Valtioneuvoston laatima energiansäästöohjelma, jos-
sa kehoitettiin mm. vähentämään kiinteistöjen lämmitystä. Tämän lisäksi Työ- ja elin-
keinoministeriö (tuolloin kauppa- ja teollisuusministeriö) antoi ohjeita kuluttajille miten 
energiaa voitiin säästää rakennuksien lämmityksessä, sähkön kulutuksessa sekä lämpi-
män käyttöveden kulutuksessa. (Eilen, tänään ja huomenna, 2005) Vipuhanat tulivat 
markkinoille Oraksen julkaisemina, veden säästö yli 30 % verrattuna 2-otehanoihin 
(Teknologiateollisuus, 2011). Veden kulutusta vähensi myös 70-luvulla käyttöönotettu 
jätevesimaksu (HSY, 2012). 
 
Öljykriisin aiheuttama energian hinnannousu vauhdittu suuresti jo 60-luvulla alkanutta 
kaukolämmön tuotantoa ja jakeluverkoston laajenemista. Kaukolämmön tuotannon hyö-
tysuhde on hyvä ja se tuotetaan useimmiten yhteistuotantona sähkön kanssa. Kauko-
lämmön käyttö vähensi paikallisten lämmitysmuotojen käyttöä (esim. öljy), joka puoles-
taan vähensi päästöjä varsinkin kaupungeissa parantaen ilmanlaatua. (Helsingin energia) 






















Uudisrakentaminen jatkui merkittävänä myös 80-luvulla. Lämmöntuottona kaukolämpö 
jatkoi kasvuaan. Rakennustekniikassa kiinnitettiin edelleen huomiota eristämiseen sekä 
rakennusten tiiviyteen. Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto (Kuva 4) alkoi yleistyä, 
mutta edelleen tavallisin tapa hoitaa ilmanvaihto oli koneellinen poisto, kuten 70-
luvullakin (korjaustieto.fi, 2011). Tästä johtuen myös 80-luvulla rakennetuissa raken-
nuksissa on havaittu homevaurioita.  
 
Rakennuksien energiatehokkuudessa ei tapahtunut juurikaan muutoksia vielä 80-luvun 
alkupuolella. Rakenteiden tiiviys ja paremmat eristykset paransivat energiatehokkuutta, 
mutta ilmanvaihto ilman lämmöntalteenottoa heikensi sitä. Vuosikymmenen loppupuo-
lella energiatehokkuus alkoi vähitellen paranemaan, koneelliset tulo- ja poistoilman-
vaihtojärjestelmät alkoivat lisääntyä ja niiden yhteyteen tuli ensimmäiset lämmöntal-
teenottolaitteet. Lämmönjakotapana alettiin käyttää lattialämmitystä, tosin pääasiassa 
sähköistä (rakentamisen ja asumisen energianeuvonta, 2012). Termostaattihanat tulivat 
suihkuihin, veden säästö 20 - 40 % vipuhanaan verrattuna (Teknologiateollisuus, 2011). 
 
 






Rakentaminen alkoi hieman hiipua 70- ja 80-lukujen huippuvauhdista. Rakennusten 
energiatehokkuus kuitenkin kasvoi 90-luvulla. Ilmanvaihdossa alkoi yleistyä lämmön-
talteenotto, joka säästi huomattavasti energiaa aikaisempaan verrattuna, vaikka hyö-
tysuhde ei ollut vielä tämän päivän luokkaa. Lämmönjakotapana alkoi yleistyä vesikier-
toinen lattialämmitys (Kuva 5). (rakentamisen ja asumisen energianeuvonta, 2011) 
Elektroniset hanat tulivat markkinoille, veden ja energian säästö 30 - 50 % verrattuna 
vipuhanaan (Teknologiateollisuus, 2011). Tuulivoimaa alettiin hiljalleen rakentamaan 
70- ja 80-luvuilla tehtyjen kokeilujen jälkeen (Suomen tuulivoimayhdistys Ry, 2009) 
 
 














Uusiutuvat energianlähteet ja niiden hyödyntäminen alkoivat yleistyä rakentamisessa. 
Erilaiset lämpöpumput alkoivat vallata markkinoita 2000-luvun alussa ja aurinkoenergi-
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aa alettiin hyödyntää käyttöveden lämmittämiseen ja osittain myös kuluttajalaitteiden 
sähkön tuottamiseen. Tämä uusi suunta paransi merkittävästi energiatehokkuutta, kun 
hyödynnettiin ns. ilmaisenergioita. Energian tuotannossa tuulivoiman rakentaminen 
vauhdittui moninkertaiseksi 90-lukuun verrattuna (Kuva 6). 
 
 
KUVA 6. Suomen tuulivoimakapasiteetin ja tuulisähköntuotannon kehitys (Suomen 
tuulivoimayhdistys Ry, 2009) 
 
2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen oli määräysten, lakien ja asetusten aikaa. Il-
manvaihdon lämmöntalteenottoon laadittiin minimivaatimus vuosihyötysuhteelle vuon-
na 2003, jota tiukennettiin vuonna 2010 (Kuva 7). Rakentamismääräykset C3, D3 ja D5 
uusiutuivat vuonna 2007. Kyseiset määräykset määrittelevät tärkeimmiltä osin uudisra-
kentamisen energiatehokkuuden vaatimukset. Vuonna 2008 astui voimaan laki raken-
nuksen energiatodistuksesta. Edellä mainittuja rakentamismääräyksiä uudistettiin jälleen 
vuonna 2010 kiristäen niiden vaatimuksia energiatehokkuudelle 30 % edellisiin verrat-
tuna. (PRKK, 2011) Rakennusten vuotoilmavirtaa rajoitettiin kiristämällä vuotoilmalu-
kua n50 (1/h) selvästi edellisestä (Kuva 8). 
 
KUVA 7. Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen vaatimus (Ympäristö-




EU:n taholta tuli vuonna 2008 komission ehdotus rakennusten energiatehokkuusdirek-
tiivin uudistamiseksi (PRKK, 2011). Vuotta aiemmin Eurooppa-neuvosto päätti EU:n 
sisäisiksi tavoitteiksi vähentää päästöjä 20 % vuoden 1990 tasosta ja lisätä energiate-
hokkuutta 20 % vuoteen 2020 mennessä (Energiateollisuus ry). Euroopan Unionin rooli 










Energiatehokkuus esiintyy tärkeänä osana nykypäivän rakentamisessa. Energiatehok-
kuudesta määräävät rakentamismääräykset uudistuivat kesällä 2012 ja kiristyivät aiem-
piin verrattuna. Niiden pohjalta siirryttiin kokonaisenergiankulutuksen tarkasteluun, jota 
kuvastaa aiemmin tässä luvussa mainittu E-luku. Määräykset koskevat uudisrakentamis-
ta. Vanhojen rakennusten luvanvaraista korjausta, käyttötarkoituksen muuttamista tai 
teknisten järjestelmien korjausta koskevat määräykset astuvat voimaan tämän vuoden 










Peltolammin seurakuntakeskus on vuonna 1970 rakennettu Tampereen seurakuntayh-
tymän monitoimikeskus. Rakennuksen tiloissa on monenlaista toimintaa, kuten lähetys-
piiri, tyttökerho, torstaitupa sekä naistenkerho (Peltolammin seurakuntakeskus 2013). 
Seurakuntakeskuksessa on myös koululaisten iltapäiväkotitoimintaa (Iltapäiväkotien 
kokoontumispaikat 2013). 
 
Kohteen käyttö painottuu pääasiassa arkipäiville, joten tämä tulee huomioida laskettaes-
sa ilmanvaihdon energiankulutusta sekä mahdollisia lämmöntalteenoton vaihtoehtoja. 
Ilmanvaihdon käyttöajat ovat nykyisin noin 50 h/vko (Li-1, Hi-1 ja Hi-6) ja 42 h/vko 
(Li-2, Hi-2 ja Hi-8). Kyseiset käyttöajat määräytyvät rakennuksen käytön perusteella. 
(Siren, J. 2012) 
 
 
3.2 Saneerauksen tarve 
 
Rakennus on talotekniikan osalta miltei alkuperäiskuntoinen. Tilaaja on teettänyt raken-
nukseen LVV-kuntoarvion ja päättänyt sen pohjalta saneerauksen laajuuden. 
 
Kohteeseen suunnitellaan energiaremontti, joka koskee lämmitys- sekä ilmanvaihtojär-
jestelmää. Käyttövesijärjestelmään ei tehdä mainittavia korjauksia. Ilmanvaihtoon ei ole 
tehty muutoksia tai peruskorjauksia rakennuksen valmistumisen jälkeen. Öljykäyttöinen 
aluelämpölaitos korvattiin kaukolämmöllä vuonna 1985. Tuolloin lämmönjakohuonees-
ta purettiin vanha lämminvesivaraaja, pumput, venttiilit sekä osa putkistosta ja tilalle 
asennettiin kaukolämmön alajakokeskus, uudet pumput, venttiilit ja putket. 
 
Vaikka opinnäytetyössä keskitytään ilmanvaihtojärjestelmään, lämmitysjärjestelmällä 
on paljon merkitystä remontin kokonaisuuteen. Seuraavaksi käsitellään eritellysti läm-






Lämmitysverkosto on rakennettu vuonna 1970. Lämmöntuottojärjestelmä on vaihdettu 
vuonna 1985 aluelämmityksestä kaukolämpöön. Kaukolämmön alajakokeskuksen siir-
timien tehot ovat 240 kW (patteriverkosto ja IV) sekä 140 kW (käyttövesi). Alajakokes-
kus on kytketty kaukovalvontaan. Varolaitteina toimii 2 kalvopaisunta-astiaa sekä varo-
venttiilit. Verkoston putket on valmitettu teräksestä. Putkisto on osittain uusittu läm-
mönjakohuoneessa. (kuva 9) 
 
 




Silmämääräisesti tutkittuna putkisto sekä patterit ovat tyydyttävässä kunnossa. Kellari-
kerroksen IV-konehuoneessa olevat putket ovat kuitenkin vaihtokunnossa, kuten kuva 
10 osoittaa. Toisaalta suurinosa putkista kulkee rakenteissa, joten niitä ei päästy tarkas-
telemaan, mutta teräsputkien tekninen käyttöikä rakenteissa on vähintään 50 vuotta 
(LVI 01-10424 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot, 2008). Tästä päätel-
len käyttöikää on vielä hyvin jäljellä. 
 
 
KUVA 10. Kellarin ilmanvaihtokonehuoneen putkituksia (21.11.2012) 
 
Energiaremontin yhteydessä vaihdetaan alajakokeskus, sulkuventtiilit, linjasäätöventtii-
lit uusin säätöarvoin sekä patteriventtiilit uusin esisäätöarvoin. Verkostoon tehdään 
myös tasapainotus. Lämmönjakohuoneessa sekä IV-konehuoneissa tehdään asbestipur-
ku vanhojen putkien osalta asbestia sisältävien putkieristeiden vuoksi. Uuteen alajako-
keskukseen tulee omat siirtimet patteriverkostolle ja IV-verkostolle. Tällöin voidaan 
mitoittaa IV-siirtimen teho pienemmäksi IV-järjestelmässä tehtävien parannuksien ansi-
osta. Lämmönjakohuoneen osalta putkikytkennät tehdään hieman erilaisiksi, koska tällä 








Järjestelmä koostuu 2:sta tuloilmakoneesta sekä 8:sta poistoilmapuhaltimesta. Kohtees-
sa ei ole minkäänlaista lämmöntalteenottojärjestelmää. Tuloilmakoneet ja poistoilma-
puhaltimet ovat alkuperäiset, eli asennettu vuonna 1970. Tuloilmakone TK02 sijaitsee 
kellarissa ja palvelee alinta kerrosta (kuva 11). Tuloilmakone TK01 sijaitsee katolla ja 
palvelee kerroksia 1 ja 2 (kuva 12).  
 
 
KUVA 11: Kellarikerroksessa sijaitseva IV-kone (21.11.2012) 
 
 
KUVA 12. Katolla sijaitseva IV-kone (21.11.2012) 
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Kaikki poistopuhaltimet sijaitsevat katolla. Puhaltimet ovat koottu 2:ksi ryhmäksi, toi-
sessa on 3 puhallinta ja toisessa 5 (kuva 13; kuva 14). Puhaltimista 4 toimii tuloilmako-
neiden tuloilmojen poistoina, 1 puhallin on wc- ja varastotilojen poistoilmoille, 1 puhal-
lin on keittiön poistoilmalle ja 2 puhallinta ovat takkaimureita. Kanavisto on osittain 
kierresaumakanavaa, osittain kantikasta kanavaa sekä melko suurelta osin rakenteissa 
sijaitsevaa betonista tehtyä kanavaa. 
 
 
KUVA 13. Poistopuhaltimia katolla (21.11.2012) 
 
 




Ilmanvaihtojärjestelmän kaikki koneet ovat vaihtokuntoisia. Koneiden sisältämien 
komponenttien, kuten lämmityspatterien ja puhaltimien, tekniset käyttöiät ovat täytty-
neet (LVI 01-10424 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot, 2008). Vanhat 
laitteet kuluttavat myös paljon energiaa verrattuna uusiin, nykyaikaisiin laitteisiin. Tek-
nisen käyttöiän ylittäneillä laitteilla on myös suurempi riski vaurioitua toiminta- tai kor-
jauskelvottomiksi. Energiaremontin yhteydessä ilmanvaihdon saneerauksesta sovittiin 
käyttäjän kanssa tarkasteltavaksi 4 vaihtoehtoa, joista kerrotaan tarkemmin luvussa 4. 
 
 
3.3 Energian kulutus 
 
Energian kulutus on taulukoituna vuosilta 2007 - 2011. Kulutuslukemia on sekä vuosi- 
että kuukausitasolla. Taulukoista käy ilmi lämmitysenergian, sähkön sekä veden kulu-
tukset. (ks. Liite 2) Lämmitysenergia käsittää patteriverkoston, tuloilmakoneiden patte-
rit sekä käyttöveden lämmityksen. Sähkön kulutus sisältää kaiken kiinteistössä kulute-
tun sähköenergian. Veden kulutus käsittää kaiken kiinteistössä käytetyn veden. 
 
Vuositasolla esitettyjä kulutuksia tarkastellessa käy ilmi, että lämmitysenergian kulutus 
on vähentynyt merkittävästi vuonna 2011 (ks. Liite 2). Samana vuonna kiinteistöön on 
asennettu kellokytkin säätämään ilmanvaihdon toimintaa käyttöaikojen mukaiseksi. 
Rakennuksen käytön ulkopuolella koneet ovat pois päältä, lukuunottamatta pientä yleis-
poistoa wc-tiloissa. Voidaan siis päätellä, että energian kulutuksen pieneneminen johtuu 
tästä toimenpiteestä. Muutoin kulutuksissa ei näy mitään merkittäviä poikkeamia. Ve-
den kulutus on vähäistä, joka selittyy kiinteistön käyttötarkoituksella ja käyttöajoilla 
(ks. kohta 3.1). 
 
Jotta kiinteistön energiankulutuksista saa järkevän kokonaiskuvan, tulee annettuja kulu-
tuksia tarkentaa, toisin sanoen laskea niistä esiin lämmitykseen, ilmanvaihtoon sekä 
käyttöveden lämmitykseen kuluvat energiat. Tämän jälkeen on mahdollista osoittaa sel-










Määritetään ilmanvaihdon vuosittainen energiankulutus. Tarkastelussa käytetään vuo-
den 2011 kulutustietoja, joiden mukaan lämmitysenergian kokonaiskulutus kiinteistössä 
oli 166,1 MWh (ks. Liite 3). Sisäänpuhalluslämpötila on 18 °C ja mitoittava ulkolämpö-
tila -29 °C (D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2012, Liite 2). Tuloilmakoneiden 
Li-1 ja Li-2 ilmamäärät ovat 6150 m
3
/h ja 4150 m
3
/h. Muutetaan ilmamäärät m
3
/s muo-
toon seuraavan kaavan mukaisesti: 
 
           
 
 




qv = Ilmamäärä, l/s 
qvh = Ilmamäärä, m
3
/h 
3600 s/h = Vakio, jolla muunnetaan tunnit sekunneiksi 
 
sijoitetaan arvot kaavaan 
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Tuloilmakoneiden lämmityspattereiden tehot lasketaan seuraavalla kaavalla: 
 




qv = Ilmamäärä, m
3
/s 
ρ = Ilman tiheys, kg/m3 
ci = Ilman ominaislämpökapasiteetti, kJ/kgK 
Ts-Tu = Sisä- ja ulkolämpötilojen lämpötilaero, K 
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Ilmanvaihtokoneiden lämmityspattereiden tehot ovat tarkastettu Fläktwoods Oy:n Acon 
laskenta-ohjelmalla (kts. Liitteet 4 ja 5). 
 
 
KUVA 15. Lämmitystarveluvut 2011 (Ilmatieteenlaitos, 2013) 
 
Kun tiedetään tuloilmakoneiden Li-1 ja Li-2 käyttöajat 50 h/vko ja 42h/vko ja vuoden 
2011 lämmitystarveluku S paikkakunnalla Tampere (kuva 15), saadaan energiankulutus 
laskettua seuraavalla kaavalla: 
 




Q = Energia, kWh 
24 = Käyttöaika vuorokaudessa, h/d 
S = Lämmitystarveluku, Kd 
17°C = Tavoitelämpötila, °C 
Tu = Mitoittava ulkolämpötila, °C 
sijoitetaan arvot kaavaan 
Lämmitystarveluvut 2011
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Vuosi
Maarianh
amina 601 694 549 367 166 0 0 0 55 274 344 439 3489
Vantaa 694 792 584 305 91 0 0 0 52 291 383 463 3655
Helsinki 662 753 558 325 139 0 0 0 26 258 350 422 3493
Pori 683 749 567 360 132 0 0 0 50 300 368 474 3683
Turku 673 764 568 334 138 0 0 0 49 285 362 456 3629
Tampere 735 827 599 334 137 0 0 0 75 330 404 504 3945
Lahti 724 835 602 322 122 0 0 0 78 334 406 503 3926
Lappeenr
anta 762 840 616 338 138 17 0 0 91 332 432 507 4073
Jyväskylä 775 901 640 356 192 17 0 5 137 359 446 528 4356
Vaasa 728 792 590 374 133 0 0 0 66 312 382 496 3873
Kuopio 813 927 638 370 148 7 0 0 123 354 457 527 4364
Joensuu 835 903 647 387 167 14 0 5 148 367 478 535 4486
Kajaani 848 995 669 410 194 15 0 34 172 386 491 554 4768
Oulu 820 933 653 420 182 8 0 17 145 367 455 537 4537
Sodankylä
942 1009 712 432 302 26 13 103 227 436 572 641 5415
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Tuloilmakoneiden vuosittainen energiankulutus on 57496,3 kWh + 32684,7 kWh  
= 90181 kWh   90,2 MWh. 
 
 
3.3.2 Lämmin käyttövesi 
 
Kiinteistön lämpimän käyttöveden energiankulutusta määrittäessä käytetään vuoden 
2011 kulutustietoja (kts. Liite 2). Mitattu kulutus kuitenkin sisältää kaiken kiinteistöön 
tulevan veden, joten lämpimän veden kulutus tulee laskea. Kiinteistön veden kokonais-
kulutuksesta saadaan lämpimän veden osuus käyttämällä kerrointa 0,4 (D3 Suomen 
rakentamismääräyskokoelma 2012, 3.7.2). Laskenta tapahtuu seuraavalla kaavalla: 
 




Vlkv = Lämpimän käyttöveden kulutus, m
3
 
V = Veden kulutus, m
3
 
0,4 = kerroin, jolla saadaan lämpimän käyttöveden määrä kokonaiskulutuksesta, 40 % 
 
Sijoitetaan arvot kaavaan 
 
         




Kun tiedetään lämpimän veden kulutus, saadaan laskettua energiankulutus (D3 Suomen 








Qlkv = Lämpimän käyttöveden energian kulutus, MWh 
pv = Veden tiheys, kg/m
3 
cpv = Veden ominaislämpökapasiteetti, kJ/(kgK) 
Vlkv = Lämpimän käyttöveden kulutus, m
3
 
Tlkv - Tkv = Lämpimän ja kylmän käyttöveden lämpötilaero, K 
1000 = kerroin, jolla saadaan MWh:a 
 
Sijoitetaan arvot kaavaan 
 
         
  
  
    
  
   



















Lämmityksen energiankulutus saadaan selville kun vähennetään kokonais energiankulu-
tuksesta ilmanvaihdon ja lämpimän käyttöveden osuudet 166,1 MWh - 90,2 MWh - 
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16,7 MWh = 59,2 MWh. Tämä laskukaava on perusteltu, sillä ilmanvaihdosta ja läm-
pimästä käyttövedestä tiedettiin arvoja, joilla voitiin riittävällä luotettavuudella laskea 
energiankulutukset. 
 
Lämmityksestä ei ollut tiedossa muuta kuin kaukolämpökytkentäkaaviossa ilmoitettu 
lämmitystehon tarve patteriverkostolle (60 kW), joka ei riitä energiankulutuksen laske-
miseen. Rakennuksesta ei ollut käytettävissä rakennetietoja, joiden avulla voitaisiin las-
kea ominaislämpöhäviöt, joita tarvitaan energiankulutuksen laskentaan. Energiankulu-
tuksesta voidaan kuitenkin laskea sen tarvitsema huipputeho, jolla varmistutaan ettei 
energiaa ole kulunut enempää kuin siirrin pystyy tuottamaan, jolloin laskenta olisi tehty 
väärin. 
 
Käytetään apuna kaavaa (3), johon sijoitetaan lämmitykseen kulunut energia, lämmitys-
tarveluku, käyttöaika sekä lämpötilaero ja suoritetaan yksinkertainen jakolasku, jonka 
tuloksena saadaan lämmityksen huipputeho. 
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Sijoitetaan arvot kaavaan 
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Ratkaisuissa käsitellään sovitusti vain ilmanvaihtojärjestelmään liittyviä korjaustoimen-
piteitä, mukaanlukien uudet putkitukset ilmanvaihtokoneita varten. Peruskorjauksessa 
käsitellään yksinkertaisin vaihtoehto, joka hieman parantaa energiatehokkuutta mutta ei 
tuota kovinkaan mainittavia säästöjä käyttäjälle. Tämä on siis perustaso, johon pysty-
tään vertaamaan muita ratkaisuja. Jokaisessa ratkaisussa sekä tulo- että poistoilmavent-






Tässä tapauksessa keskitytään kustannustehokkaaseen saneeraukseen, investoinnit mi-
nimoidaan ja tehdään vain välttämättömät korjaustoimenpiteet. Tarkoituksena on siis 
uusia nykyisen järjestelmän laitteisto tämän päivän tasolle. Kyseinen ratkaisu on inves-
tointina edullisin vaihtoehto, josta tarkemmin luvussa 5. 
 
 
4.2.1 Toimenpiteet ja hyödyt 
 
Lähtökohtana on nykyisen laitteiston uusiminen. Vanhat tuloilmakoneet ja poistopuhal-
timet korvataan uusilla, nykyaikaisilla koneilla. Molemmissa konehuoneissa tehdään 
tuloilmakoneille uudet putkikytkennät, jossa uusitaan samalla venttiilit ja pumput. Uu-
det tuloilmakoneet ovat liitteiden 4 ja 5 mukaiset, poistoilman puolelle asennetaan 
ROOFMASTER Eco EC huippuimurit (Fläktwoods, 2004). Koneet voivat olla myös 
jonkun muun laitetoimittajan, kunhan niiden todistetaan olevan ominaisuuksiltaan vä-







Uusilla laitteilla taataan järjestelmän toimivuus tulevaisuudessa ja uuden automatiikan 
ansiosta säätäminen ja ohjaaminen helpottuvat merkittävästi nykyisestä. Uusien tuloil-
makoneiden nykyaikaiset suodattimet takaavat paremman sisäilman laadun epäpuhtauk-
sien osalta. Tuloilmakoneiden ja huippuimurien puhaltimet kuluttavat vähemmän säh-
köä kuin vanhat puhaltimet. Ilmanvaihdon lämmitysenergiaan ei tule muutoksia, sillä 
järjestelmässä ei ole lämmöntalteenottoa ja käyntiajat eivät muutu. 
 
 
4.3 Lämmöntalteenotto glykolipatterein 
 
Tässä ratkaisussa tuloilmakoneisiin ja huippuimurien yhteyteen lisätään glygolipatterit, 
joilla saadaan järjestelmään lämmöntalteenotto. Glykolipattereiden lämpötilasuhde ei 
kuitenkaan ole kovin suuri (40 - 55 %) verrattuna levylämmönsiirtimeen (50 - 65 %) tai 
pyörivään lämmönsiirtimeen (70 - 85 %). Toisaalta vain patterit lisäämällä ei tarvita 
uusia tiloja ilmanvaihtokoneille, ainoastaan putkitukset joudutaan tekemään huippuimu-
reiden ja tuloilmakoneiden välille. 
 
 
4.3.1 Toimenpiteet ja hyödyt 
 
Toimenpiteenä tämä ratkaisu on hyvin samankaltainen kuin aiemmin kuvattu peruskor-
jaus. Tuloilmakoneet varustetaan glykolipatterein, samoin huippuimurit. Huippuimurei-
den glykolipattereilta viedään eristetyt putket TK01:lle vesikaton alapuolella olevassa 
tilassa. TK02:lle putket viedään myös samassa tilassa sekä seinän vierellä koteloituina 
alas kerroksien läpi kellarin konehuoneeseen. Tuloilmakoneet ovat liitteiden 6 ja 7 mu-
kaiset, poistopuolelle valitaan STEL huippuimurit (Fläktwoods, 2004). Kuten peruskor-
jauksen yhteydessä todettiin, koneet voivat olla muidenkin valmistajien, kunhan ne to-
detaan teknisten vaatimusten mukaisiksi. 
 
Hyödyt ovat pääasiassa samat kuin peruskorjauksessakin. Tämän lisäksi lämmöntal-
teenotolla saadaan säästettyä energiaa. Liitteiden 6 ja 7 mukaisten ilmanvaihtokoneiden 
lämmityspattereiden tehot ovat yhteensä 115,7 kW ja energiankulutus vuodessa on kaa-
van (3) mukaan 65,2 MWh. Ilman lämmöntalteenottoa kohdassa 3.3.1 lasketut tehot 
ovat yhteensä 160,8 kW ja vuotuinen energiankulutus 90,2 MWh. Tällä siis säästetään 
myös kaukolämmön energiamaksuissa. 
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4.3.2 Lämmöntalteenotto periaate 
 
Nestekiertoisessa LTO-järjestelmässä kiertää yleensä kylmäaineena noin 30:nen % vah-
vuinen vesi-etyleeniglukoosiliuos. Poistoilmasta siirretään lämpöä tuloilmaan piirissä 
olevan pumpun avulla. Piiri varustetaan säätöventtiilillä, joka ohjaa liuoksen lämpötilaa, 
jottei siinä oleva vesi jäädy. Siirtimien toiminta perustuu höyrystin - lauhdutin periaat-
teeseen. Järjestelmä ei siirrä kosteutta. (Niittylahti Toni, 2010) Kuvassa 16 on esitetty 

















4.4 Regeneratiivinen lämmöntalteenotto tulo-poistoilmanvaihtokonein 
 
Kyseinen ratkaisu on investointikustannuksiltaan selvästi kalliimpi kuin edelliset, johtu-
en lähinnä rakenteellisista muutoksista. Perus ajatuksena on korvata erilliset tuloilma-
koneet ja poistoilmapuhaltimet tulo-poistoilmanvaihtokoneilla, jotka on varustettu 
LTO-roottoreilla. Ratkaisu vie jonkin verran tilaa, mutta lämmöntalteenoton lämpöti-
lasuhde on erittäin hyvä, yleensä 70 - 85 %, joissain tapauksissa jopa enemmän. Nyky-
ään myös ristivastavirtalämmönsiirtimillä on saavutettu lähes pyörivän lämmönsiirtimen 













4.4.1 Toimenpiteet ja hyödyt 
 
Rakennuksen katolla oleva kuvan 17 mukainen konehuone puretaan ja rakennetaan uusi 
tilavampi konehuone tilalle. Kellarin konehuoneessa oleva tuloilmakone putkikytken-
töinen ja kanavineen puretaan. Uuteen katolle tulevaan konehuoneeseen sijoitetaan 2 
tulo-poistoilmanvaihtokonetta pyörivillä lämmöntalteenottolaitteilla varustettuna. 
TK02:n tuloilman palvelualueiden kanavisto kanavoidaan ylös vesikaton alapuoleiseen 
tilaan, josta se viedään eristettynä konehuoneeseen. TK01:n tuloilman kanavointia ei 
tarvitse muuttaa kuin pelkästään konehuoneen osalta. Poistopuhaltimet puretaan ja ka-
navat viedään vesikaton alapuolella uuteen konehuoneeseen. Koneet ovat liitteiden 8 ja 
9 mukaiset tai vastaavanlaiset, vaatimukset täyttävät ilmanvaihtokoneet. 
 
Hyödyt ovat muuten vastaavanlaiset kuin edellisissä ratkaisuissa, mutta lämmöntal-
teenoton lämpötilasuhteen ollessa parempi, säästetään enemmän energiaa ilmanvaihdon 
lämmityksessä ja sitä kautta myös kaukolämmön energiamaksuissa. Liitteiden 8 ja 9 
mukaisten koneiden lämmityspattereiden yhteenlaskettu teho on 41,3 kW ja vuotuinen 
energiankulutus kaavan (3) mukaan 23,6 MWh. Ilman lämmöntalteenottoa lämmitys-
pattereiden tehot ovat yhteensä 160,8 kW ja energiankulutus 90,2 MWh. 
 
 
4.4.2 Lämmöntalteeotto periaate 
 
Pyörivässä lämmönsiirtimessä lämmönsiirto tapahtuu kiekon välityksellä. Tulo- ja pois-
toilmavirrat virtaavat kiekon läpi vastavirtaperiaatteella ja pyöriessään kiekko siirtää 
lämpöenergiaa poistoilmasta tuloilmaan. Kiekon materiaalista riippuen se voi myös siir-
tää kosteutta. Kiekkoa pyörittävä moottori on yleensä taajuusmuuttajalla ohjattu. (Niit-











Tämän ratkaisun periaate on osittain samanlainen kuin lämmöntalteenotto glykolipatte-
rein. Lämpöä ei kuitenkaan siirretä suoraan tuloilmaan patterin välityksellä, vaan se 
ajetaan sisäyksikön lämpöpumpun kautta energiavaraajaan. Tämä mahdollistaa lämmön 
hyödyntämisen myös vaihtoehtoisesti kiinteistön lämmitykseen ja samalla käyttöveden 
esilämmitykseen. Myös ilmanvaihdon lämmitykseen käytettynä voidaan talteenotettua 
lämpöä hyödyntää käyttöveden esilämmitykseen. Lämmöntalteenoton lämpötilasuhde 
on noin 60 %, joka on hieman parempi kuin yleisesti nestekiertoisessa LTO-




4.5.1 Toimenpiteet ja hyödyt 
 
Nykyiset tuloilmakoneet uusitaan liitteiden 4 ja 5 mukaisiksi tai vastaavanlaisiksi vaa-
timukset täyttäviksi koneiksi. Poistopuhaltimet puretaan ja kanavat kootaan vesikaton 
alapuolisessa tilassa yhteen kohtaan, jonka päälle asennetaan Economizer ulkoyksikkö.  
Ulkoyksikköön kuuluu EC-puhallin, lamellipatteri lämmöntalteenottoa varten, suodatin 
sekä järjestelmän tarvitsemat mittaus-, ohjaus- ja sähkölaitteet (Recair economizer, 
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2012). Ulkoyksiköltä viedään putket lämmönjakohuoneeseen, johon sijoitetaan sisäyk-
sikkö ja energiavaraaja. Sisäyksikkö sisältää pumput, kylmäpiirin ja kompressorin (Re-
cair economizer, 2012). Varaajalta tehdään putkikytkennät joko kiinteistön tai ilman-
vaihdon lämmityspiirin paluuputkeen ja käyttöveden kaukolämpösiirtimen kylmän ve-
den syöttöputkeen. 
 
Hyödyt ovat sisäilman laadun suhteen samat kuin edellisissä ratkaisuissa. Talteenotetun 
energian hyödyntäminen on puolestaan huomattavasti monimuotoisempaa kuin muissa 
ratkaisuissa. Energiaa voidaan purkaa juuri sinne missä tarvetta on ja silloin kun tarvetta 
on, ilman että järjestelmä on edes päällä. Tällöin järjestelmästä saadaan älykkäästi oh-
jautuva ja säätyvä. Käyttövettä voidaan esilämmittää myös kesällä. (Recair economizer, 
2012) 
 
4.5.2 Lämmöntalteenotto periaate 
 
Lämmönsiirto poistoilmasta tapahtuu lamellipatterilla. Talteenotettu energia siirretään 
lämpöpumpulle, josta se edelleen siirretään energiavaraajaan. Varaajalta lämpöä voi-
daan jakaa kiinteistön tai ilmanvaihdon lämmitykseen sekä molemmissa tapauksissa 
myös käyttöveden esilämmitykseen. Järjestelmän kytkentäkaavio on esitetty liitteessä 









Kannattavuuden perusteena käytetään remontista aiheutuvia kustannuksia, niiden ta-
kaisinmaksuaikoja sekä järjestelmän energiatehokkuutta ja sen kautta kaukolämmön 
energiamaksujen pienentymistä. Laitteiden toimintavarmuus sekä luotettavuus ovat 
myös huomioitavia asioita. 
 
 
5.1.1 Energian hinta 
 
Lähtökohtana laskennassa käytetään paikallisen kaukolämmön energian hintaa. Kohteen 
kaukolämmön toimittaa ja laskuttaa Tampereen Sähkölaitos. Liitteessä 10 olevan hin-
naston mukaan kaukolämmön energiamaksun verollinen perushinta on 69,32 e/MWh. 
Tällä perusteella kiinteistön ja ilmanvaihdon lämmittäminen maksaa 69,32 e/MWh * 
166,1 MWh   11500 e. Laskennassa ei ole huomioitu mahdollista pienennystä kauko-
lämmön tilausvesivirrassa, joka pienentää perusmaksua, sillä saneerauksen yhteydessä 




5.1.2 Ilmanvaihdon hukkaenergia 
 
Ilman lämmöntalteenottoa energiaa menee hukkaan juuri niin paljon kuin sisääntulevaa 
korvausilmaa joudutaan lämmittämään suhteessa poistoilman lämpötilaan. Jos korvaus-
ilma olisi saman lämpöistä sisäilman kanssa, hukkaenergiaa ei syntyisi. Tällöin ainoa 
energian kuluminen olisi ilmanvaihdon pyörittämiseen käytettävä sähkö. Sekään ei olisi 
tuolloin hukkaenergiaa, koska ilman täytyy vaihtua joka tapauksessa riittävän tehok-
kaasti, jotta oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan sille määritetyt vaatimukset. Kohdekiin-









Kohteessa on paljon kehittämismahdollisuuksia. Pelkällä peruskorjauksella saadaan 
hieman vähennettyä lähinnä sähkön kulutusta, mutta muilla ratkaisuilla saadaan merkit-
täviäkin parannuksia energiatehokkuuteen. Jokaisella lämmöntalteenottojärjestelmällä 
säästetään vuodessa vähintään 25 MWh lämmitysenergiaa, joka on energiataloudellises-
ti jo kohtuullinen saavutus. Tämä tarkoittaa myös rahallisia käyttökulusäästöjä, joista 
tarkemmin seuraavassa osiossa. 
 
5.2 Kustannukset ja takaisinmaksu ajat 
 
Vaihtoehtojen kustannukset ovat arvioitu laitetoimittajien kokemuksien perusteella. 
Investointikustannuksiin on sisällytetty sekä hankinta- että asennushinnat. Laskelmissa 
ei ole huomioitu purkukustannuksia eikä luvussa 4 mainittuja jokaiseen ratkaisuun sisäl-





Peruskorjauksen yhteydessä asennettavien laitteiden hinnaksi tulee noin 32000 euroa 
(taulukko 1). Tässä yhteydessä takaisinmaksuaikaa ei käytännössä ole. Ilman merkittä-
viä energiansäästöjä tämä ratkaisu ei maksa itseään koskaan takaisin, kun tarkastellaan 
sitä pelkästään rahallisesti. 
 
TAULUKKO 1. Peruskorjauksen kustannukset 
Toimenpide Hinta Kpl Yhteensä 
Tuloilmakone 10000 2 20000 
Huippuimuri 2000 6 12000 
        








5.2.2 Lämmöntalteenotto glykolipatterein 
 
Tämän remontin investointikustannukset ovat noin 51000 euroa (taulukko 2). Lämmi-
tysenergian säästö tällä ratkaisulla on 90,2 MWh – 65,2 MWh   25 MWh vuodessa. 
Tämä kerrottuna kaukolämmön energiamaksulla saadaan 25 MWh * 69,32 e/MWh   
1733 e. Takaisinmaksuajaksi saadaan taulukon 5 mukaan noin 8,5 vuotta. Vertailun 
vuoksi ilman energian hintakehitystä ajaksi saadaan 19000 e / 1733 e   11, eli noin 11 
vuotta. 
 
TAULUKKO 2. Lämmöntalteenotto glykolipatterein kustannukset 
Toimenpide Hinta Kpl Yhteensä 
Tuloilmakone glykolipatterilla 12000 2 24000 
Huippuimuri glykolipatterilla 4500 4 18000 
Huippuimuri 2000 2 4000 
Putkitukset glykolipattereiden välillä 5000 1 5000 
        
Yhteensä     51000 
Lisäkustannus verrattuna peruskorjaukseen     19000 
 
TAULUKKO 5. Takaisinmaksuaika lämmöntalteenotto glykolipatterein 
  Glygolipatterit   








0       19000   
1 1819,65 1733 1819,65   -17180,35 
2 1910,63 1733 3730,28   -15269,72 
3 2006,16 1733 5736,45   -13263,55 
4 2106,47 1733 7842,92   -11157,08 
5 2211,80 1733 10054,71   -8945,29 
6 2322,39 1733 12377,10   -6622,90 
7 2438,51 1733 14815,61   -4184,39 
8 2560,43 1733 17376,04   -1623,96 
9 2688,45 1733 20064,49 TMA 1064,49 











5.2.3 Regeneratiivinen lämmöntalteenotto tulo-poistoilmanvaihtokonein 
 
Investointikustannuksia tähän ratkaisuun kertyy noin 70000 euroa (taulukko 3). Lämmi-
tysenergian säästöä saadaan 90,2 MWh – 23,6 MWh   66,6 MWh vuodessa. Rahalli-
sesti tämä tarkoittaa 66,6 MWh * 69,32 e/MWh   4617 e. Takaisinmaksuaika on tälle 
ratkaisulle lyhin, hieman alle 7 vuotta (taulukko 6). Ilman energian hintakehitystä ajaksi 
saadaan 38000 e / 4617 e   8, eli siis noin 8 vuotta. 
 
TAULUKKO 3. Lämmöntalteenotto pyörivillä lämmönsiirtimillä kustannukset 
Toimenpide Hinta Kpl Yhteensä 
Tulo-poistoilmakone pyörivä LTO + kanavointi konehuoneessa 30000 1 30000 
Huippuimuri 2000 2 4000 
Uusi konehuone 30000 1 30000 
Kanavointi konehuoneen ulkopuolella ja rakennuksessa 4000 1 4000 
Raitis- ja jäteilmalaitteet 2000 1 2000 
        
Yhteensä     70000 
Lisäkustannus verrattuna peruskorjaukseen     38000 
 
TAULUKKO 6. Takaisinmaksuaika lämmöntalteenotto pyörivillä lämmönsiirtimillä 
  Pyörivä LTO   








0       38000   
1 4847,85 4617 4847,85   -33152,15 
2 5090,24 4617 9938,09   -28061,91 
3 5344,75 4617 15282,85   -22717,15 
4 5611,99 4617 20894,84   -17105,16 
5 5892,59 4617 26787,43   -11212,57 
6 6187,22 4617 32974,65   -5025,35 
7 6496,58 4617 39471,24 TMA 1471,24 
8 6821,41 4617 46292,65   8292,65 
9 7162,48 4617 53455,13   15455,13 









Tämän ratkaisun investointikustannukset ovat kaikista suurimmat, ne kohoavat noin 
90000:een euroon (taulukko 4). Laitevalmistaja on laskenut tälle ratkaisulle takaisin-
maksuajaksi 15 – 16 vuotta, joka on selkeästi enemmän kuin muilla vaihtoehdoilla. 
Laskelma on myös tehty ilman tuloilmakoneita, joten investointikustannuksiin on sisäl-
lytetty vain economizer järjestelmän kustannukset. Tämä tarkoittaa, että takaisinmaksu-
aika kasvaa vielä tuosta jonkin verran. 
 
TAULUKKO 4. Economizer kustannukset 
Toimenpide Hinta Kpl Yhteensä 
Tuloilmakone 10000 2 20000 
Economizer järjestelmä 70000 1 70000 
        
Yhteensä     90000 






6 TEHOKKAIN RATKAISU 
 
Parasta ratkaisua valittaessa tulee kiinnittää huomiota kiinteistön vaatimuksiin. Kuten 
luvussa 3 käy ilmi, rakennuksen käyttö painottuu vahvasti arkipäiville ja on viikoittain 
säännöllistä. Rakennuksessa ei ole toimintaa ilta- ja yöaikaan eikä viikonloppuisin. Tä-
mä tarkoittaa että myös ilmanvaihto käy normaalisti vain edellä mainituilla ajoilla, 
muuna aikana se on minimissä. Rakennuksen lämmitys puolestaan on käytössä koko 
lämmityskauden ajan. Rakennuksessa on myös läpi kesän toimintaa, joten lämmintä 
käyttövettä tarvitaan ympäri vuoden. 
 
Investoinnin kertakustannusten kannalta paras ratkaisu olisi peruskorjaus, joka on vaih-
toehdoista edullisin. Sen ongelma on kuitenkin energiatehottomuus eikä kyseinen rat-
kaisu maksa itseään koskaan takaisin. Kun lisätään mukaan nestekiertoinen lämmöntal-
teenotto, saadaan energiatehokkuutta hieman parannettua sekä järjestelmä maksaa itsen-
sä takaisin oletettavasti alle 10:ssä vuodessa. Tässä tapauksessa on syytä miettiä, onko 
takaisinmaksuaika kuitenkin turhan pitkä ja sen jälkeen säästöt vuositasolla liian pienet. 
 
Vaihtoehdossa 3 on lyhin takaisinmaksuaika, hieman alle 7 vuotta. Tämä tarkoittaa että 
se myös tuo eniten säästöä tulevaisuudessa. Kertakustannus on tässä ratkaisussa selvästi 
edellisiä suurempi, mutta niin on myös saavutettava hyötykin sekä rahallisesti että ener-
giatehokkuuden kannalta. Energiaa säästetään aina kun ilmanvaihto on käynnissä ja 
säästöt ovat sitä suuremmat mitä enemmän ilmanvaihtoa tarvitaan. Kesällä säästöä ei 











Economizer järjestelmä on selvästi tulevaisuuden ratkaisu. Se edustaa melko uutta tek-
niikkaa ja sitä voidaan hyödyntää monipuolisesti eri tarpeisiin rakennuksessa. Tässä 
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kohteessa ongelmaksi muodostuu ilmanvaihdon käyttöajat. Koska ilmanvaihto on mi-
nimillä rakennuksen käyttöajan ulkopuolella, energiaa ei saada talteen juuri lainkaan. 
Näin on myös muiden ratkaisujen kanssa, mutta economizer häviää selkeästi talteenote-
tun energian määrässä pyörivällä LTO:lla varustetulle järjestelmälle. Vaikka sen etuna 
on talteenotetun energian monimuotoinen hyödyntäminen, se ei kuitenkaan paranna 
rakennuksen energiatehokkuutta yhtä paljon kuin pyörivällä LTO:lla varustettu järjes-
telmä. 
 
Johtopäätöksenä voidaan todeta että pyörivällä LTO:lla varustettu järjestelmä on ratkai-
suna energiatehokkain tämän rakennuksen tapauksessa. Tällä järjestelmällä on myös 
etuna toimintavarmuus, koska se on hyvin yleinen ja tekniikkana ollut käytössä jo vuo-
sia. Lämpötilasuhdetta on parannettu merkittävästi vuosien saatossa, joka edelleen ker-
too hyvästä energiatehokkuudesta. Valinta kohdistuu siis vaihtoehtoon 3, regeneratiivi-








Tehtävä oli haasteellinen, lähinnä hieman karkeiden lähtötietojen takia. Sähkön kulutus-
ta ei huomioitu kovinkaan merkittävästi, sillä sen taltioidut mittaukset sisälsivät kaiken 
kiinteistössä käytetyn sähköenergian. Toisaalta ratkaisuja tarkasteltiin lähinnä LVI-
tekniikan kannalta. Lämpöenergian mittaus oli myös melko pelkistetty, mittaus suoritet-
tiin vain kaukolämmön mittauskeskuksesta. Tästä johtuen tuli laskea kokonaisenergian 
kulutuksesta lämmitykseen, ilmanvaihtoon ja käyttöveden lämmitykseen kuluneet ener-
giamäärät. 
 
Ratkaisuvaihtoehdot tuli rajata toteutuskelpoisiin vaihtoehtoihin, jotta siitä on hyötyä 
rakennuksen käyttäjälle. Vaikka tämä hieman rajasikin innovointia, saatiin silti hyviä 
ratkaisumalleja aikaan. Ratkaisuista kaksi erottui selkeästi joukosta, regeneratiivisella 
lämmöntalteenotolla varustettu järjestelmä ja Economizer - järjestelmä. Valinta kohdis-
tui lopulta regeneratiivisella LTO:lla varustettuun ratkaisuun. Tähän vaikutti talteenote-
tun energian määrä, josta johtuen Economizer - järjestelmälle tuli selvästi pidempi ta-
kaisinmaksuaika. Tämä tarkoittaa että taloudelliset säästöt jäävät pienemmäksi tulevai-
suudessa. Jos käyttöajat olisivat huomattavasti pidempiä, niin tällöin Economizer voisi 
olla oikea valinta sillä se on suunniteltu pääasiassa asuinkerrostalojen saneerauksia var-
ten. 
 
Ilmanvaihdolla tulee tulevaisuudessa olemaan yhä suurempi merkitys sekä energiate-
hokkuuden että varsinkin sisäilman laadun ja tilojen viihtyvyyden kannalta. Tässä työs-
sä ratkaisuksi valittu malli nostaa rakennuksen ilmanvaihdon nykypäivän tasolle kaikilla 
edellä mainituilla alueilla. Ilmanvaihtokoneissa on sähköä vähän kuluttavat EC-
moottorit, tehokkaat suodattimet sekä regeneratiivinen lämmöntalteenotto, joka on tällä 
hetkellä tehokkain tapa ottaa lämpöä talteen ilmanvaihdon yhteydessä. Tämä ratkaisu 
tulee pitämään rakennuksen ilmanvaihdon toimivana ja riittävän energiatehokkaana 
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